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Fixagéo feita com parafuso soberba fenda
24,8 x 30mm em ago inox e bucha S 8mm

Barra chata de aluminio A emenda é feita a cada 3 metros,

7/8" x 1/8" x 3m /com 2 parafusos roscados e 2 porcas 1/4"

A largura recomendada
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Eletroduto de PVC
rigido @1.1/4" x 3m

A profundidade
minima é de 600mm

IAbracadeira tipo D
a1.1/4"

2.5m (Minimo)

Condulete de inspegéo @1.1/4" Vala para acomodacgo da
v malha de aterramento
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/condulete de inspegéo

Terninal de compressao
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Tampa de concreto,

Cabo de cobre ' diametro @300mm Cabo de cobre nu 50mm?

nu 35mm?2

DETALHE 2
Vala de aterramento para acomodacéao
T . ) do cabo de cobre nu 50mm?
ubo de inspegao de concreto
@300x300mm (diam. x alt.) Sem escala

Caixilho
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Cabo de cobre nu 35mm? da malha de aterramento
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Rebite de aluminio 4x15mm

Presilha de latdo estanhado
para cabo #70mm?

Telha de fibrocimento

Nota: Usar poliuretano ou silicone na impermeabilizagcao das perfuragdes

DETALHE 3
Fixacao do cabo de aluminio nu #70mm?
em telha de fibrocimento
Sem escala
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é Terminal aéreo galvanizado

/ @5/16" H = 60cm

Rebite de aluminio 4x15mm

Presilha de latdo
estanhado para
cabo #70mm?

3 ¢

Conector split-bolt
para terminais aéreos
com furo vertical

Cabo de aluminio
nu #70mm?

Rebite de aluminio 4x15mm

Telha de fibrocimento
Arruela aba larga inox M5

Nota: usar poliuretano ou silicone na impermeabilizacdo das perfuragdes

DETALHE 4
Fixacédo de terminal aéreo em telhado de fibrocimento
Sem escala

Conector paralelo duplo em
aluminio com parafuso galvanizado
a fogo, para cruzamento de cabos
de aluminio. Ref.: TEL-714

DETALHE 5
Conexao em "X" em cabo de aluminio nu #70mm?
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Conector paralelo duplo em
aluminio com parafuso galvanizado
a fogo, para cruzamento de cabos
de aluminio. Ref.: TEL-714

Cabo de aluminio nu #70mm?

Barra chata de aluminio N

7/8" x 1/8" x 3m \

Parafuso soberba

fenda/philips @4,8 x
30mm em ago inox\

o

Terminal de compressao 70mm?

A emenda é feita a cada 3 metros
com 2 parafusos sextavados com
rosca mecanica e 2 porcas

DETALHE 6

Interligag&o entre cabo de

aluminio nu #70mm?

e barra chata de aluminio 7/8"x1/8"
Sem escala

Legenda

Cabo aluminio nu #70mm?2 sobre o telhado de fibrocimento
Cabo de cobre nu #35mm?2
Barra chata de aluminio 7/8"x1/8" em eletroduto PVC 1.1/4"x3m
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@ Caixa de inspegao de concreto @30x30cm com tampa de concreto e
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Terminal Aéreo - 600 mm - Fixagao Horizontal
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Barra chata em aluminio - com furos
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