
PLANTA BAIXA - GÁS - IE - SAL - SPE
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SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO

ÁREA DO TERRENO: 2.500,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.108,69m²
ESCALA: 1:1000

RUA FREI BARNABÉ, 240

QUADRA 55 - LOTES 6, 9 E 10

INDICADA

07
/08

/20
19

CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

PPCI - 03/06
1.108,69m²

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHO CAD:

DESCRIÇÃO:

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:

CONTATO:

ESCALA:

PLANTA DE SITUAÇÃO / LOCALIZAÇÃO

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DO LOCAL

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP)

MUNICÍPIO DE GALVÃO
CNPJ: 83.009.902/0001-16

RUA FREI BARNABE, 240, CENTRO
GALVÃO - SC

Engenheira Civil Patricia Rossoni L. Longo - CREA-SC 098741-9

Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156004-7

Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto  - CREA-SC 127695-8

Eliveltro Jesus Passini - CREA-SC 084559-7

Beatriz Verona Ceni - CREA-SC 136400-2

amnoroeste@amnoroeste.org.br - (49) 3344-1991

SAÍDA

SAÍDA

1200lm Bloco autônomo de iluminação de emergência 2 faróis 1200lm fixado a 2,20m do piso acabado

Bloco autônomo de iluminação 30 LEDS, 50-90 lúmens (mínimo)

Placa de sinalização fotoluminescente PVC para abandono do local 50x15cm com seta

Placa de sinalização fotoluminescente PVC  para abandono do local 24x12cm

Simbologia

Extintores Pó Químico Seco (PQS) 4kG ABC 2-A;20-B;C - Uma unidade instalada em suporte

fixado a 1.70m do nível do solo, com sinalização de solo 1x1m, indicação com seta de

"EXTINTOR" e indicação "PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS"
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